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Zku$ebni laboratof &. 1291.2 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE

Zadavatel
Misto odbéru

Obec Vonoklasy, Na Navsi 4, 252 28 Vonoklasy
Vonoklasy, RD Karlicka 8

Oznadeni vzorku .- C.protokolu 174/25
Popis vzorku . pitna voda C.zakéazky 3084/25
Datum a €as odbéru 12.3.2025 -10:00 C.vzorku : 155
Odebral GEMATEST, Jan Manda, Ing. Strana 112

Metoda odbéru
Datum dodani
Analyzy provedeny

SOP 001 - odbér v rozsahu akreditace
12.3.2025
12.3.2025 - 8.4.2025

VYSLEDKY ZKOUSEK

Ukazatel Jednotka Vysledek Limitni hodnota

pH 7,6 6,5-9,5 (MH)

Konduktivita mS/m 91,4 125 (MH)

*Teplota °C 9,9 8,0-12,0 (DH)

CHSKwn mg/l 0,42 3,0 (MH)

Barva mg/l Pt <2 20 (MH)

Zakal ZF(n) 0,86 5 (MH)

*Pach pfijatelny

«Chut’ prijatelna

«Chlor volny mg/l 0,02 0,30 (MH)

Dusi¢nany NOs mg/l 25 50 (NMH)

Zelezo Fe mg/l <0,010 0,20 (MH)
*2 Koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 0 (MH)
*2 Intestinélni enterokoky KTJ/100 ml 0 0 (NMH)
*2 Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 (NMH)
*2 Pocty kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 0 200 (DH)
*2 Pocty kolonii pfi 36 °C KTJ/ml 0 40 (DH)

*2 - subdodavka Ekologicka laboratof PEAL s.r.0., U Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4, zkuSebni laboratof ¢.1553 akreditovana CIA.

Informace dodané zadavatelem jsou oznaceny symbolem #.

ZkuSebni laboratof neodpovida za informace dodané zadavatelem, které mohou mit vliv na platnost vysledkl zkouSek.

Vysledky zkouSek se vztahuji pouze ke zkouSsenym polozkam.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovan jinak nez cely.



C.prot.: 174/25 Strana: 2/2
Pozn. k metodam
Ukazatel Metoda Norma Nejistota Statut zk.
pH SOP V08 CSN ISO 10523 2% A
Konduktivita SOP V09 CSN EN 27888 5% A
*Teplota SOP V18 CSN 75 7342 - A
CHSKuwn SOP V19 CSN EN ISO 8467 30% A
Barva SOP V12 CSN EN ISO 7887 - A
Zakal SOP V06 CSN EN ISO 7027-1 10% A
*Pach SOP V20 CSN 75 7340 - A
*Chut’ SOP V20 CSN 75 7340 - A
«Chlor volny SOP V16 CSN EN ISO 7393-2, navod 5% A

firmy Hach

Dusi¢nany SOP V04 CSN ISO 7890-3 10% A
Zelezo SOP K01 A CSN 75 7385 - A
Koliformni bakterie subdodavka - - SA
Intestinalni enterokoky subdodavka - - SA
Escherichia coli subdodavka - - SA
Pocty kolonii pfi 22 °C subdodavka - - SA
Pocty kolonii pfi 36 °C subdodavka - - SA

RozSifena nejistota jednotlivych stanoveni je sou€inem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni

odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %. Tato nejistota se neuvadi u vysledkl pod mezi stanovitelnosti.

Misto provedeni zkousek: Dr. Janského 954, 252 28 Cernosice
ukazatele oznacené » - Vonoklasy, RD Karlicka 8

Zkratky:

A - zkouSka v rozsahu akreditace

N - zkouSka mimo rozsah akreditace
SA - subdodavka v rozsahu akreditace

Vydal v CernosSicich 14.4.2025

MH - mezni hodnota

NMH - nejvy$si mezni hodnota
DH - doporu¢ena hodnota

KTJ - kolonie tvofici jednotka

Ing. Jan Manda
zastupce vedouciho laboratorfe




